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Referens nr: FU 16-053R

_l;éf's Ventilation & Brandskyddskontroll AB Plats fér stampel

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem

enligt SFS 2011:338

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr Byggnadens adress Postnr Ort

Morbyvagen 15 Frejgatan 21-23 149 31 Nyn&shamn
Byggnadséagaren Postadress Postnr Ort

Brf Morby 15 Frejgatan 21 149 31 Nyn&shamn
Faktureringsadress Postadress Postnr Ort

Fastighetsansvarig/F orvaltare Telefonnr Fax e-post

Goéran Rudholm 0707494600

Internt byggnadsnamn Internt nr Verksamhet BRA im? Ant 1ag  |Ant. lokaler

Bostader 24 1
Besiktningsutlatande (+ sammanstalining av system inom byggnaden)
Syalamin N Besiktn- Besiktnings Besiktn Ombesiktn —datur: Néasta ordinarie  |Anm protokoll | Notering (ange vilken ventila-
y kategori datum [esultat ‘ besiktningsdatum | (bil, B-sida) nr tionsnorm som géller m m)
1 2 2016-11-17 | Godkand | 2017-03-17 | 2020-11-17 1
2 2 2016-11-18 | Godkand 2020-11-18 2
Ingér samtliga ventilationssystem for byggnaden i denna besiktning. JA (] Nej

A3

Allmént o

mddéme. Kommentarer

Byggar 2008

System 1 Frejgatan 21

System 2 Frejgatan 23

Nasta ordinarie besiktningsdatum beraknat vart 6:

e ar fran 2008

Utfall 1 i B och L protokoll skall atgardas, dock senast innan n4sta &terkommande OVK
Utfall 2 i B och L protokoll skall &tgardas snarast, ny besiktning skall géras for att uppratta Godkant protokoll

Sakkunnig Telefon nr Fax / e-post

Lars-Ake Persson 0708 782002 vobkab@bredband.net
Féretag Postadress Postnr Ort (

LAP's Ventilation & Brandskyddskontroll AB Box 135 149 22 NynAshamn |
Behorighet Giltighetstid Datum och Signatur

K-riks 2021-05-29 2017-04-06 // Vb l@ g"'l
Certifikatnr Cert organisation {/ i

0228 DNR 295/16 KIWA

BL A1 utg 91122



Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

System nr 1

FU 16-053R

B1 Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr Internt byggnadsnr Systemtyp (S, F, FT, FTX) Bes kat(1-5)
Mérby 15 Frejgatan 21 FX 2
Systemtillhérighet

B2 Aggr.bendmning Fldkttyp | Inst.ar Placering Proj.fléde |Uppmitt flode Betjdnar

' EF F 2008 |fl&ktrum plan 0 639 I’s 610 1/s _ |Lagh samt frd
2IFF spisflakt 2008 |lagh 161 kok lagh. 161
3
4
5
6
&
B3| 1 Handlingar Pos Anmérkningar Utfall
1:1 Ritningar
1.2 DU-instruktioner
18 Féregaende OVK-protokoll
1.4 Proj. varden/luftflodesprotokoll
15 [[] Ovrigt
2 Fororeningar
2.1 Uteluftskanal
2.2 Filterdel
23 Batterier
24 | wx
25 Flaktdel
26 Kanaler 4:4 |Ljud fran don i bad lagh 121 not
27 Don
2.8 Rensningsmdjligheter
29 [ Fiaktrum
210/ Owrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
32 Batterier
33 | wwx
3.4 Spjall
35 Styr/Regler/Overvakning
36 Flaktar
3.7 | Luftfiaden
3.8 Kanaler
3.9 Don
3.10|[4] Ovrigt
4 Klimat
4.1 | Temperatur
42 ] Odor
43 (] Drag
44 Ljud
45 |[_] Brukarsynpunkter
46 |1 Ovrigt
5 Uppdragstyp Bilagor Antal Besiktningsdatum
L] Nya installationer L] Anmérkningsbilaga
Befintliga installationer Luftfisdesprotokoll 1 2017-03-17
] Ombesiktning (] Ritningar Signatur
[] Utékad kontroll L] Atgardsforslag 0 )
[ ] Egenkontroll (] Utokad checklista / - s
BL B1utg 91109 / ,
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Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

System nr 2

FU 16-053R

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr Internt byggnadsnr Systemtyp (S, F, FT, FTX) Bes kat(1-5)
Mérby 15 Frejgatan 23 FX 2
Systemtillhérighet
Aggr.bendmning Flakttyp | Inst.ar Placering Proj.fléde |Uppmitt flode Betjédnar
FF2 F 2008 |flaktrum plan 0 369 I/s 369 I/s Lagh samt frd
FF Spisflakt | 2008 |Lagh 241 kok lagh 241
1 Handlingar Pos Anmérkningar Utfall
1.1 Ritningar
1.2 DU-instruktioner
1.3 Foregadende OVK-protokoll
1.4 Proj. varden/luftflodesprotokoll
1.5 | Ovrigt
2 Féroreningar
g1 Uteluftskanal
2.2 Filterdel
2.3 Batterier
24 |[J vvx
25 Flaktdel
2.6 Kanaler
2.7 Don
2.8 Rensningsméjligheter
29 Flaktrum
2.10| [ Ovrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 Batterier
33 |J vvx
34 Spjall
3.5 Styr/Regler/Overvakning
3.6 Flaktar
37 |4 Luftisden
38 Kanaler
39 Don
3.10|L] Owrigt
4 Klimat
4.1 | Temperatur
42 |[] oder
43 |] Drag
a4 | Ljud
45 |[_] Brukarsynpunkter
46 |1 Ovrigt
5 Uppdragstyp Bilagor Antal Besiktningsdatum
L] Nya installationer L] Anmarkningsbilaga
Befintliga installationer Luftflsdesprotokoll 1 2017-03-17 |
(] Ombesiktning (] Ritningar Signatur
(] utskad kontroll ] Atgardsforslag )
[ ] Egenkontroll = Utokad checklista %{4 (p[ %
BL B1utg 91109 / /
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LAP's Ventilation & Brandskyddskontroll AB
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léars-,g)s«e Persson
HeEzRmenn Referensnr: FU 16-0583R L
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnamn Internt byggnr Sidnr.
Morby 15 Frejgatan 21 Hus 1 1
Systemnr Ritning Flédesenhet
1 V57:10-16 I's
Proj uppmatt Proj uppmatt Proj uppmatt | bo | min status Anmarkning
Matstalle/ Lagenhet Kok Kok Bad/Dusch| Bad/Dusch weC weC area| fléde uteluft
Vent.rum 40-80
Lagh frd 25 25
Elrum 5 5
Barnvagnsrum 10 10
Foreningslokal 10 20 15 20
111 Mellgren, Forking| 10-40 10-35 15 15 15 15 111] 39 5
121 Bjorkstad 10-40 10-30 20 20 81| 28 3 *
122 Sulovcovq 10-40 11-40 20 20 15 10 92 | 32 4 %
123 Persson Norberg|  10-40 11-35 20 15 15 15 101] 35 4
131 Nyblom 10-40 10-40 20 20 81 | 28 3
132 Rudholm,Sandstrém | 10-40 10-30 20 20 15 15 92 | 32 4
133 Jangdin 10-40 11-38 20 15 15 10 101] 35 4
141 Ehrngren 10-40 10-35 20 20 81 | 28 3
142 Malmsten 10-40 10-30 20 20 15 92 | 32 4
143 Persson 10-40 11-35 20 €j méathar 15 15 101 | 35 4
151 Nilsson 10-40 10-30 20 20 15 81| 28 3
152 Johansson 10-40 10-30 20 20 15 15 92 | 32 5
153 Forsmark 10-40 11-35 20 20 15 10 101 | 35 4
161 Jonsson 10 *! 14 14 15 15 126 | 44 4 *
161 B&ckman Bastu 5 5 Tvétt 10 10
Anmérkningar:
121 |[ljud i don i bad
161 |spisflakt
122 |Ko6kssdp ovan spisképa gick ej att demontera. Sitter fast. Kommer ej &t fér att rengéra slanganslutning.




L1

L2

O @ N PN B @ N =

vobkab

LLAP's Ventilation & Brandskyddskaniroll AB

Lars-Ake Persson
Box 135
149 22 Nynasnomn

Referensnr: FU 16-053R L
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnamn Internt byggnr Sidnr.
Morby 15 Frejgatan 23 Hus 2 2
Systemnr Ritning Flédesenhet
2 V57:20-24 Vs
Proj uppmétt Proj uppmatt Proj uppmétt | proj [uppmatt status Anmérkning
Matstalle/ Lagenhet Kok Kok Bad/Dusch| Bad/Dusch wC wC kik | klk uteluft
Barnvagn 15 15
frd 5 5
Elrum 5 10
211 Lindstrém 10-40 10-30 20 20 3 *
212 Holmer 10-40 10-30 20 20 15 15 4
221 Sundstrom 10-40 10-30 20 20 3
222 Ekdahl 10-40 10-30 20 20 15 15 4
223 Andersson 10-40 10-30 20 20 15 15 4
231 Ebbestrand 10-40 10-30 20 20 3
232 Hallén-schult 10-40 10-30 20 20 15 15 4
233 Stolina 10-40 10-35 20 20 15 15 4 i
241 Bruneflod 10 10 14 14 15 15 17-mar
241 Basu 5 5 Twétt 10 10

Anmérkningar:




